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Ciepła woda użytkowa

Przewód cyrkulacyjny

- jeśli instalacja c.w.u. nie posiada cyrkulacji, uszczelnić przeznaczony na nią zawór

Pompa cyrkulacyjna

Sprężynowy zawór zwrotny, klapowy

Widoczny wylot przewodu wyrzutowego

Zawór bezpieczeństwa

Zawór odcinający

Zawór regulacyjny strumienia przepływu

Przyłącze manometru

Zawór zwrotny

Zawór spustowy

Zimna woda użytkowa

Filtr wody użytkowej

Reduktor ciśnienia

Zawór zwrotny/rurowy zawór odcinający

Naczynie wzbiorcze, przystosowane do

wody użytkowej (nie CH )

Termostatyczny automat mieszający (u inwestora)

Istniejąca instalacja

urzytkownika

Podłączenie wody zimnej należy wykonać

zgodnie z istniejącym typem

wykonanej instalacji.
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